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Neubau KVS
4x NAYY-J 4x150²

NAYY-J 4x150²
NAYY-J 4x150²

Mikroverbundrohr 4x20
NA2XS(F)2Y 1x3x300²

NAYY-J 4x150²
NAYY-J 4x150²

Mikroverbundrohr 4x20
NA2XS(F)2Y 1x3x300²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35² NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

NAYY-J 4x35²

RGPL.:
Kreis:

Stadt/Gemeinde:

Ortsteil:

Projektname:

4030 M 1 : 500 502520151050

Datum Name
ACHTUNG dies ist keine offizielle Planauskunft

erstellt: 30.05.23 Bühner

fortgef.: 31.05.23 Bühner

4000479811
Ludwigsburg

Besigheim

Ottmarsheim

MSP Kabelauswechslung
und NSP Verkabelung
Adlerstraße 6 bis 22

Auftrags-Nr.:

Netzgebiet Mitte
Korntal-Münchingen

Niederspannung Bestand
Niederspannung neu
Mittelspannung Bestand

Demontage

Mittelspannung neu
Mikroverbundrohr 4x20

Sämtliche Straßenquerungen
werden verrohrt ausgeführt.
Die genaue Lage der
Hausanschlüsse wird vor Ort
festgelegt.

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Textfeld
Sondermast (273) bleibt bestehen

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Textfeld
Abspannmast 8m Holz bleibt bestehen? Baujahr 1998

FRANZPH
Textfeld
4x Demontage Seilleuchten inkl. Überspannung

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Kreis

FRANZPH
Textfeld
5x Montage LM 5m, konisch, 76mm
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